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Obiect : ACHIZITIA DIRECTA A UNUI CAZAN PRESURIZ��
�

FUNCTIONARE PE COMBUSTIBIL GAZOS SAU LICHID CU ACC����v

cod CPV 397152100-9-Echipamente de încalzire

Introducere: 

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea directa a unui cazan presurizat pe 
combustibil gazos sau lichid , inclusiv instalarea acesteia la sectia Ojasca a Spitalului de
Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, cat si instruirea personalului ce o va utiliza, in 
conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitille publice si Hotararea 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului - cadru din Legea m. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Valoarea estimata a achizitiei este 50420, 17 lei fara TV A .

I .AUTORITATEA CONTRACTANTA: - Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta 
Sapoca, cu sediul in corn. Sapoca, jud. Buzau, cod fiscal 3724415, tel. 0238.528147, fax 
0238.528474 

2.OBIECTUL ACHIZITIEI:

Obiectul achizitiei il reprezinta fumizarea unii Cazan cu putere utila de 157 kw - presurizat din 

otel de inalta eficienta cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, inclusiv instalarea acesteia 

la Centrala termica din sectia Ojasca a Spitalului de Psihiatrie Sapoca cat si instruirea

personalului ce 1 va utiliza" . 

3. CERINTE MINIME DE CALITATE OBLIGATORII:

Cazan cu putere utila de 157 kw - presurizat din otel de inalta eficienta cu functionare pe 

combustibil gazos sau lichid. 

• Materii prime de calitate superioara
• Control pompa incalzire
• Panou comanda arzator in una/două trepte
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• Termostat de siguranta

Principiul de functionare se bazeaza pe întoarcerea flacarii în focar. 

Toate suprafetele care vin în contact cu flacara sunt racite de apa. 

Constructie cilindrica, cu focar de mari dimensiuni, suprafata extinsa de schimb termic si 

turbionatori pentru cresterea eficientei arderii. 

Avand contrapresiune in focar, cazanul este proiectat sa functioneze cu arzatoare presurizate pe 

combustibil gazos sau lichid 

Cazanul are constructie robusta, garantata de controlul calitatii in fiecare etapa a productiei. 

Presiunea nominala de lucru este 6 bar. 

Panou de comanda compatibil pentru arzatoare cu functionare in una sau doua trepte. 

Testat si marcat CE, conform Standardului European EN 303-3. 

Putere maxima = 180 kw 

Putere utila = 157 kw 

Temperature maxima = 90 grade 

Presiune maxima = 5 bar 

Presiune lucru = 3.5 bar 

Arzator putere maxima 180 kw 

Date si performante tehnice 

Ofertantul va asigura montajul cazanului, conectarea hidraulica, racord gaze arse , conectarea la 
circuitul de combustibil panou electric vane separatie,punere in functiune,probe,autorizare ISCIR. 

Cazanul trebuie sa fie nou. 

Produsul va fi insotit de certificat de atestare a calitatii echipamentului. 

Raspunderea pentru integritatea produselor pe timpul transportului, manipularii_ si instalarii 
apartin furnizorului, aceasta trecand asupra autoritatii contractante din momentul receptiei 
cantitative si calitative a produselor. 
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4.PERIOADA DE GARANTIE:

Perioada de garantie atat a produselor cat si a manoperei de instalare incepand de la data receptiei 
va fi de minim 2 ani. 

Garantia produselor livrate cade in raspunderea vanzatorului pe toata perioada de garantie 
definita in oferta. 

Darea in folosinta a echipamentelor solicitate obliga ofertantul sa preia garantia echipamentelor 
pe toata perioada de garantie si sa suporte contravaloarea service-lui, a manoperei si a pieselor de 
schimb necesare pentru functionarea in bune conditii a acestora. 

5 .LIVRAREA PRODUSELOR: 

Produsele vor fi livrate in termen de max.30 de zile, de la comanda ferma. 

6.RECEPTIA PRODUSELOR:

Receptia produselor se va face dupa instalare, m prezenta reprezentantilor ambelor parti 
contractante. 

Produsele vor fi inspectate, verificate si testate functional, confom1 procedurii recomandate de 
producator si normelor in vigoare. 

Cu ocazia receptiei produselor, va fi întocmit si semnat un proces verbal de testare functionala de 
catre reprezentantii ambelor parti contractante, dupa punerea in functiune a acestora. 

Pw1erea in functiune a produselor se va realiza conform specificatiilor tehnice, la sectia Ojasca. 
Procesul Verbal de punere in functiune va insoti factura in vederea platii. 

7.MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Ofertele care nu îndeplinesc cerintele , solicitate de autoritatea contractanta, nu vor fi_evaluate. 
Oferta de pret se va trasmite pana la data de 11.11.2022, conform cerintelor solicitate , la adresa 

de email> achizitii@hsapoca.ro. 

Propunerea tehnica: - trebuie sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei dintre produsul 
oferit si specificatiile tehnice / cerintele minime de calitate solicitate prin prezentul caiet de 
sarcini.Se va anexa obligatori fisa de produs/pliant cu detalalile tehnice. 

• Asumarea conditiilor de GARANTIE si RECEPTIE a produselor stabilite in prezentul caiet
de sarcini

Oferta va cuprinde : 

-Valoare CAZAN+ ARZATOR

- Montajul cazanului , conectarea hidraulica, racord gaze arse ,conectarea la circuitul de

combustibil, panoul electric, vane separatie
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- Punerea în functiune

- Probe

- Autorizarea ISCIR

Pretul ofertat va fi exprimat in Ron cu doua zecimale. Valabilitatea ofertei minim 45 zile. 

8.MODALITATEA DE ATRIBUIRE:

Oferta va fi compusa din : 

- propunerea tehnica si financiara.

Ofertele primite vor fi analizate si evaluate de catre o comisie din cadrul autoritatii contractante, 
comisie care va stabili ofertele admisibile si ofertele inadmisibile. Achizitia se va finaliza 
utilizand facilitatile tehnice oferite de SEAP - www.e-licitatie.ro . 

Achizitia se va realiza pe baza de contract de furnizare ce va fi incheiat cu operatorul economic 
caruia i se va atribui achizitia in SEAP - www.e-licitatie.ro , criteriul de atribuire este "pretul 

cel mai scazut" cu respectarea cel putin a specificatiilor tehnice prevazute in prezentul caiet de 
sarcm1. 

9.ALTE CONDITII:

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta de baza 
prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar 
numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau 
superior perf01mantelor tehnice dar cu respectarea cerintelor minimale din Caietul de sarcini. 
Plata facturii se va realiza in termen de max.30 de zile de la semnarea p-v de punere in functiune. 

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile 
caietului de sarcini. 

Intocmit 
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